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соединений ПС 220 кВ «Вертикос»; 
в) Суточные ведомости нагрузок ПС 220 
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Студенту: 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического оборудования) 
на предмет возникновения: 
 вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
 опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной и взрывной 
природы) 
 негативного воздействия на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)  
 чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 
На рабочем месте электромонтера по 
обслуживанию подстанции  могут иметь 
место следующие опасные и вредные 
производственные факторы: 
 повышенное значение напряжения 
электрической цепи; 
 пониженная или повышенная 
температура воздуха рабочей зоны при 
выполнении работ не в помещении; 
 повышенный уровень шума на рабочем 
месте; 
 недостаточная освещенность рабочей 
зоны при работе в помещении, на улице в 
темное время суток и в аварийных 
ситуациях (в случае отсутствия 
напряжения в сети освещения); 
 загазованность воздуха рабочей зоны при 
пожаре и проведении работ; 
 риск падения при производстве работ на 
высоте при обслуживании 
электроэнергетического оборудования; 
 повреждение оборудования, находящегося 
под давлением 
2. Перечень законодательных и нормативных документов по 
теме  
СанПиН 2.2.4.548-96;  ГОСТ 12.1.003-88; 
СНиП 23-05-95;  ГОСТ 12.1.033-81;ГОСТ 
12.1.004-76 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
Производственная безопасность: 
 
1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей 
последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой  темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 
1. Поражение электрическим током: 
- воздействие электрического тока вызывает 
сильные и быстрые сокращения мышц всего 
тела, в том числе и сердечной мышцы, что 
может вызвать остановку сердца, также 
этому сопутствует повреждение кожного 
покрова различной степени тяжести в месте 
прикосновения с токоведущими частями; 
- в электроустановках не допускается 
приближения людей, механизмов и 
грузоподъемных машин к находящимся под 
напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояние менее указанного 
Правилами по охране руда при эксплуатации 
электроустановок от 4 августа 2014 г., п.3.3 
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 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
 предлагаемые средства защиты  
(сначала коллективной защиты, затем – индивидуальные 
защитные средства) 
- обязательно применение средств 
индивидуальной защиты от высокого 
напряжения: диэлектрических перчаток, бот, 
изолированного инструмента, защитных касок 
и спецодежды, устойчивой к воздействию 
электрической дуги. 
2 Воздействие пониженной температуры в 
зимнее время при выполнении работ вне 
помещений. 
 обязательное применение зимних 
комплектов спецодежды, оформление 
перерывов в работе, регулирование времени 
нахождения на открытом воздухе 
3 Возникновение риска укуса клещом и 
заражения клещевым энцефалитом и болезнью 
Лайма в летний период. 
 обязательное применение 
индивидуальных средств защиты от 
кровососущих насекомых, выдаваемых 
бесплатно за счет работодателя 
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, средства 
защиты); 
 пожаровзрывобезопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные средства 
пожаротушения) 
1 Вращающиеся части электрических машин 
(электродвигатели, генераторы должны быть 
оборудованы защитными кожухами); 
2 работа на высоте (ремонт 
электрооборудования с приставных лестниц и 
подъемных машин должен производиться с 
использованием защитного пояса и каски); 
3 Ожог электрической дугой (работы в РУ 
проводить с применением защитных средств и 
только на отключенных и заземленных 
токоведущих частях); 
4 воздействие электрическим током (работы, 
связанные с электрическим током проводить 
строго по Правилам  по охране труда при 
эксплуатации электроустановок от 04.08.14 г. 
5 Пожаровзрывобезопасность (короткое 
замыкание в РУ) -  ежедневный осмотр 
электрооборудования и регулярное техническое 
обслуживание первичных средств 
пожаротушения. 
Экологическая безопасность 
 
3. Охрана окружающей среды: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
 разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 
окружающей среды. 
    Воздействие на атмосферу, при сжигания 
органического топлива, выражается в 
большом потреблении кислорода воздуха для 
горения топлива и в выбросе значительного 
количества продуктов сгорания. 
   Воздействия на гидросферу приводят к 
снижениям запасов питьевой воды, изменению 
фауны и флоры водоемов, нарушению 
круговорота многих веществ в природе.  
   Воздействия на литосферу приводят к 
загрязнению грунтовых вод, гибели животных, 
птиц, насекомых, микроорганизмов, а так же 
уменьшению плодородных земель. 
4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС на объекте; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по предупреждению 
ЧС; 
 разработка мер по повышению устойчивости объекта 
к данной ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации её последствий 
  Возгорание силового оборудования либо угроза 
его подтопления паводковыми волами: 
- регулярный осмотр силами оперативного 
персонала и периодический осмотр силами 
административно-технического персонала для 
более тщательного выявления нарушений 
связанных с пожарной безопасностью и 
разработка противопаводковых мероприятий, 
своевременное техническое обслуживание и 
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качественный ремонт; 
- при возникновении пожара необходимо 
немедленно сообщить об инциденте 
вышестоящему оперативному персоналу, 
вызвать пожарную команду, произвести 
необходимые отключения и приступить к 
тушению собственными силами до прибытия 
пожарной команды, по их прибытию 
произвести допуск, дальнейшее руководство 
пожаротушения передается командиру 
бригады пожаротушения. 
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
 специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
К правовым нормам относятся: соблюдение 
работодателем и рабочим законов и других 
законодательных актов, регулирующих  
взаимоотношения в области охраны труда, а 
так же должностных инструкций. 
- выдача разрешений на подготовку раб места; 
- допуск к работе; 
- надзор во время работы 
- организация перерывов в работе, перевода на 
другое место, окончания работы. 
Организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны: 
1) Основное и вспомогательное 
оборудование должно обеспечивать: удобство 
его обслуживания, наладки и ремонта, 
безопасность эксплуатации и ремонта, 
удобство и легкость управления и т.д. 
2) Технологическая оснастка должна 
соответствовать требованиям технологии 
производства по своему составу и количеству.  
3) Организационная оснастка призвана 
обеспечивать эффективное выполнение 
работником своих обязанностей.  
4) Средствам освещения необходимо 
обеспечить достаточный уровень общего 
освещения. 
5)   Создание оптимального микроклимата в 
помещениях который определяется 
действующими на организм человека 
сочетаниями температуры, влажности и 
скорости движения воздуха, а также 
интенсивности теплового излучения от 
нагретых поверхностей. 
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Обозначения и сокращения 
 
АБ – аккумуляторная батарея; 
АВРЛ – автоматическое включение резервной линии; 
ВЛ – воздушная линия; 
КС – компрессорная станция (газовая); 
ОЭС – объединённая энергосистема; 
ПАО – публичное акционерное общество; 
ПК – программный комплекс; 
ПМЭС – предприятие магистральных электрических сетей; 
ПС – подстанция; 
СХК – сибирский химический комбинат; 
СН – собственные нужды (подстанции); 
ТРК – Томская распределительная компания; 
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 
ФСК ЕЭС – федеральная сетевая компания единой энергетической 
системы 
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 Введение 
 
Целью данной бакалаврской работы является проект реконструкции ПС 
220 кВ «Вертикос» в связи ростом мощности нагрузки и повышением 
требований к надежности ее электроснабжения. 
В настоящее время в связи с развитием промышленности, в особенности 
нефтегазовой отрасли на севере Томской области ввиду разведки и разработки 
новых нефтяных и газовых месторождений существует необходимость 
усиления системообразующих и межсистемных электрических сетей, в том 
числе за счет строительства новых воздушных линий электропередачи 
напряжением 500 кВ, а также разработка мероприятий, связанных с 
реконструкцией существующих электрических сетей и подстанций 220 кВ, 
направленных на усиление надежности электроснабжения потребителей 
нефтегазового комплекса из-за возросших мощностей. 
Для обеспечения надежности энергопотребления возросшей нагрузки на 
новой компрессорной станции (КС) «Вертикос» ООО Газпромтрансгаз Томск 
Александровского ЛПУ – основного потребителя, в данной работе рассмотрена 
реконструкция подстанции 220 кВ (ПС) «Вертикос».  
Реконструкция ПС предполагает замену существующих линейных 
регулировочных трансформаторов ЛТМН 16000/10 на современные и более 
мощные ЛТДН 40000/10, с модернизацией комплектного распредустройства 10 
кВ (КРУ-10) и установкой двух вводных элегазовых выключателей «Simens». 
Проведенная реконструкция подстанции позволит повысить качество 
электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей в соответствии с 
ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 32144-2013, снизить потери электроэнергии и затраты 
на эксплуатацию. 
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1 Объект и методы исследования 
 
В данном разделе мною будет отражена схема ПС и установленное 
оборудование, даны методы расчета режимов нагрузки. 
Объектом исследования данной работы является ПС 220 кВ 
«Вертикос» 1983 года постройки. Территориально ПС находится в с. 
Вертикос Томской области. В нормальном режиме ПС питается «с севера» по 
двум 220 кВ ВР-227 и ВР-237 от ПС 220 кВ «Раскино»,  транзит «на юг» на 
ПС 220 кВ «Парабель» по 220 кВ ПВ-224 либо ПВ-234. На ПС реализована 
аварийная автоматика включения резервной линии (АВРЛ) от ПС 220 кВ 
«Парабель» по одной из двух ВЛ 220 кВ (не находящихся в транзите) ПВ-224 
либо ПВ-234. 
Возможен режим питания ПС 220 кВ «Вертикос» с «юга» по ВЛ 220 
кВ ПВ-224 и ПВ-234, при этом осуществляется транзит на «север» на ПС 220 
кВ «Раскино» по одной или двум ВЛ 220 кВ ВР-227, ВР-237; также возможно 
включение одной из этих двух ВЛ 220 кВ в режим АВР. 
Схема подстанции – одна рабочая секционированная система шин с 
обходной, КРУ-10 кВ – одна рабочая секционированная система шин с 
выключателями на выкатных тележках. 
На ПС установлено следующее основное оборудование (прил.Б): 
Высоковольтные выключатели 220 кв: типа У-220-1000/2000-25У1, 
нормативный срок службы 25 лет, отработан; 
Высоковольтные выключатели 10 кв: вводные типа ВМПЭ-10-3200- 
31,5; секционный типа ВМПЭ-10-1600-31,5; для питания потребителя II 
категории типа ВМПЭ-10-1500-31,5; для питания потребителя III категории и 
питания собственных нужд (СН) подстанции типа ВМПЭ-10-600-31,5; 
нормативный срок 25 лет, отработан. 
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Силовые автотрансформаторы: типа АТДЦТНГ 63000/220/110/10, 
номинальной мощностью 63 МВА, 1980 года изготовления; 46,72 тонн масла, 
с полной массой 126 тонн, нормативный срок службы 25 лет, отработан; 
Линейные регулировочные/вольтодобавочные трансформаторы типа 
ЛТМН 16000/10-У1 номинальной мощностью 16 МВА, 1981 года 
изготовления, с массой масла 10, 6 тонн, с полной массой 25, 7 тонн; 
нормативный срок службы 25 лет, отработан. 
Для расчета режимов по электрической нагрузке ПС использован 
программный комплекс “Mustang”, для расчета параметров надежности 
использован метод структурных схем с упрощенным расчетом 
распределительный устройств по [3, гл. 6.3.] 
  
 
 
  
4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
4.1 Введение 
 
Целью данного проекта является реконструкция подстанции 220 кВ 
«Вертикос» в связи с увеличившейся нагрузкой потребителя. Реконструкция 
предусматривает установку двух линейных регулировочных трансформаторов 
увеличенной мощности взамен установленных, а так же установку двух ячеек 
элегазовых выключателей в комплектном распределительном устройстве.  
Целью данного раздела является расчет экономической эффективности 
капитальных вложений на реконструкцию подстанции и расчет себестоимости 
трансформации электрической энергии. 
Конечной целью проекта является увеличение мощности нагрузки 
подстанции и повышение надежности электроснабжения потребителя. 
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4.2 Планирование работ по проектированию и определение 
трудоемкости 
 
Для определения трудоемкости выполнения проекта сначала составим 
перечень основных этапов и видов работ, которые должны быть выполнены.  
Для определения ожидаемого значения продолжительности работ ожt  
применим вариант, основанный на использовании трех оценок: max min, , нвt t t : 
max4
6
min нв
ож
t t t
t
 
     (4.1) 
где   mint – кратчайшая продолжительность данной работы (оптимистическая 
оценка); 
нвt  – наиболее возможная, по мнению экспертов продолжительность 
работы (реалистическая оценка); 
maxt  – самая длительная продолжительность работы. 
Для расчета основной заработной платы сотрудников составляем  
график выполнения работ (таблица 4.2) в соответствии с его описанием 
(таблица 4.1) 
Таблица 4.1 – Описание графика выполнения работ 
Сотрудник Количество 
дней 
Обозначение 
на графике 
Руководитель 60 . 
Инженер 60 . 
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4.3 Расчет затрат на реконструкцию ПС 220/10 кВ 
 
Затраты, образующие себестоимость продукции группируются в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 
1. Материальные затраты; 
2. Оплата труда; 
3. Отчисления в социальные фонды; 
4. Амортизация основных фондов; 
5. Прочие расходы; 
6. Накладные расходы 
7. Себестоимость проекта 
 
4.3.1 Материальные затраты включают в себя: 
Расходные материалы (бумага, картриджи для принтера, плоттера, 
ручки, изготовление слайдов), сведенные в приведенную ниже табл. 4.3 
Таблица 4.3 – Материальные затраты 
Материал Ед. измерения Кол-во Стоимость, руб. 
Печатная бумага Пачка 1 210 
Диск CD-RW Шт. 2 70 
Канц. товары Шт. 6 140 
Картридж Шт. 1 1100 
ИТОГО Им =1520 
 
Материальные затраты составляют 1,52мИ  тыс.руб. 
4.3.2 Расчет заработной платы: 
1 2
21
зп
О к к
И X
  
  
 
    (4.2) 
где    О  - оклад; 
 1 1,1к   - коэффициент за отпуск; 
 2 1,3к   – районный коэффициент; 
 21 – количество рабочих дней в месяце; 
 Х – количество рабочих дней, затраченных на проект. 
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Рассчитаем зарплату руководителя: 
.
29000 1,1 1,3
60 118,486
21
зп рукИ
  
   
 
тыс. руб. ,  (4.3) 
где 29000О   – оклад руководителя. 
Рассчитаем зарплату инженера: 
.
25000 1,1 1,3
60 102,143
21
зп инжИ
  
   
 
тыс. руб.   (4.4) 
Результаты сведём в таблицу 4.4 
Таблица 4.4 – Заработная плата исполнителей 
Исполнители Группа 
Оклад, 
тыс. руб. 
Время 
занятости, дней 
ЗП, 
тыс. руб. 
Руководитель 3 29 60 118,486 
Инженер  2 25 60 102,143 
Итого 220,629 
 
Фонд заработной платы: . . 220,629зп зп испИ ФЗП И   тыс. руб. 
4.3.3 Размер отчислений в социальные фонды составляет 30% от ФЗП. 
Сумма начислений составляет: 0,3 0,3 220,629 66,189снИ ФЗП     тыс. руб. 
4.3.4 Амортизационные отчисления рассчитываем по следующей 
формуле: 
Специальное оборудование учитывается в сметной стоимости в виде 
амортизационных отчислений по формуле:  
и
ам а п
кал
Т
И Н Ф
Т
        (4.5) 
где    пФ  – первоначальная стоимость оборудования; 
аН  – норма амортизации; 
иТ  – кол-во дней использования оборудования; 
калТ  – количество календарных дней в году 
Сведем амортизационные отчисления в табл. 4.5 
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Таблица 4.5 – Амортизационные отчисления 
Наименование 
оборудования 
Количество Фп, руб. На, % Ти, дней Иам, руб. 
Компьютер 2 шт. 60000 0,2 24 276 
Принтер 1шт. 8000 0,1 14 105 
Стол 3 шт. 45000 0,1 60 740 
Стул 3 шт. 21000 0,2 60 690 
Итого 1811 
 
Амортизационные отчисления составляют 1,811амИ  тыс. руб. 
4.3.5 Прочие расходы 
Принимаем размер прочих затрат в размере 10% от суммы расходов на 
материальные затраты, услуги сторонних организаций, амортизации оборудования, 
затрат на оплату труда, отчисления на социальные нужды. 
 0,1пр зп м сн амИ И И И И         (4.6) 
 0,1 220,629 1,52 66,189 1,811 29,015прИ      тыс. руб. 
4.3.6  Накладные расходы принимаем в 200% от ФЗП. 
Накладные расходы включают в себя затраты на хозяйственное 
обслуживание помещения, обеспечение нормальных условий труда, оплату за 
энергоносители, административные расходы и другие косвенные затраты. 
2 2 220,629 441,258накл зпИ И      тыс. руб.   (4.7) 
4.3.7 Себестоимость проекта 
п м зп сн ам пр наклС И И И И И И          (4.8) 
1,52 220,629 66,189 1,811 29,015 441,258 760,422пС        тыс. руб. 
Принимаем рентабельность 20%, тогда прибыль: 
0,2 0,2 760,422 152,084б пП С     тыс. руб. 
Стоимость проекта: 
760,422 158,084 912,506п п бЦ С П     руб. 
Смета затрат представлена в табл. 4.6 
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Таблица 4.6 – Смета затрат 
Вид расходов Обозначение 
Сумма, 
тыс. руб. 
Материальные затраты Им 1,52 
Заработная плата Изп 220,629 
Амортизация Иам 1,811 
Отчисления на социальные нужды Исн 66,189 
Прочие расходы Ипр 29,015 
Накладные расходы Инакл 441,258 
Себестоимость проекта Сп 760,422 
Прибыль Пб 152,084 
Стоимость проекта Цп 912,506 
 
4.4  Расчет капиталовложений 
Капитальные вложения К включают затраты на основные фонды 
и оборотные средства. Так как оборотные средства в системе 
электроснабжения невелики (1 - 2%), то ими можно пренебречь. 
Основные фонды включают стоимость оборудования, затраты на 
установку, монтаж, наладку и пробный пуск оборудования и 
аппаратуры, затраты на транспортировку. 
При расчетах принимаем средние значения начисления по видам 
дополнительных затрат в % к стоимости оборудования: 
транспортировка                    3 - 10 %    принимаем  5% 
заготовительно-складские   1,2 – 1,5 % принимаем  1,5% 
установка и монтаж            5 - 20 %     принимаем  11% 
пуск и регулировка          2 – 3 %      принимаем   2.5% 
                                  _________________ 
                                 итого 11,2-34,5%                         20% 
В данном расчете принимается 20 %. 
При расчете затрат на оборудование, строительно-монтажные работы и 
т.д. учитывались существующие цены на март 2015 года[9]. Результаты расчета 
сводим в таблицу 4.7 
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Таблица 4.7 – Расчет капиталовложений на оборудование 
Наименование 
оборудования 
Кол-во, 
шт. 
Цена за 1 
ед. с НДС, 
тыс. руб. 
Производитель, 
поставщик 
Сумма, 
тыс. руб. 
ячейка* 
регулировочного 
трансформатора 
ЛТДН 40000/10 
2 6 180 
ПАО 
«Запорожтрансформатор» 
12 360 
ячейка**  
выключателя 
NXPLUS С 
10 кВ с элегазовой 
изоляцией 
2 1 124 Simens 2 248 
Итого 14 608 
* Показатели стоимости ячейки трансформатора (автотрансформатора) 
учитывают установленное оборудование (трансформатор, кабельное хозяйство в 
пределах ячейки и до панелей в ОПУ, а также панели управления, защиты и 
автоматики, установленные в ОПУ, относящиеся к ячейке, гибкие связи 
трансформаторов и др.), материалы, строительные и монтажные работы. 
** Показатели стоимости ячейки КРУ 10 кВ учитывают стоимость 
установленного оборудования (выключатель, разъединитель, трансформаторы тока и 
напряжения, разрядники); панели управления, защиты и автоматики, установленные в 
общеподстанционном пункте управления (ОПУ), гибкие связи и ошиновка, 
относящиеся к РУ или ячейке; кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в 
ОПУ и др., а также строительные и монтажные работы. 
Таким образом, капитальные затраты составляют: 
14608 902,5 15510,5обор проектК К Ц      тыс. руб. 
 
4.5  Расчет ежегодных эксплуатационных затрат 
 
Вторым важным, помимо капиталовложений, технико-экономическим 
показателем являются эксплуатационные затраты (издержки), необходимые для 
эксплуатации энергетического оборудования. 
Эксплуатационные затраты определяются из следующей формулы: 
а ро эС С С С         (4.9) 
где    аС  – ежегодные амортизационные отчисления, руб.; 
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роС  – годовые расходы на обслуживание и текущий ремонт 
электрооборудования, руб.; 
эС  – стоимость годовых потерь электроэнергии, руб. 
Отчисления на амортизацию включают издержки на капитальный 
ремонт и на накопление средств, необходимых для замены (реновации) 
изношенного и морально устаревшего оборудования. Отчисления на 
амортизацию тем выше, чем меньше срок службы оборудования. Отчисления 
на обслуживание предназначены для поддержания оборудования в рабочем 
состоянии. Для предотвращения повреждений все элементы сети подвергаются 
периодическим осмотрам и профилактическим испытаниям. Эти мероприятия 
финансируются из отчислений на текущий ремонт. 
Ежегодные амортизационные отчисления: 
0,064 15510,5 992,672а aС P К     тыс. руб.,   (4.10) 
где    aP  – норма амортизационных отчислений, %(для силового 
электрооборудования 6,4%aP  ) 
Годовые расходы на обслуживание и текущий ремонт 
электрооборудования ро
С
включают зарплату ремонтного и обслуживающего 
персонала и затраты на материалы необходимые для ремонта и обслуживания 
электрооборудования. 
0,04 15510,5 620,42ро обслС P К     тыс. руб.,  (4.11) 
где   обслP  – норма затрат на обслуживание, % (для силового 
электроэнергетического оборудования 4%обслP  ) 
 
4.6  Стоимость годовых потерь активной электроэнергии: 
эС P          (4.12) 
где     P  – среднегодовые потери активной энергии, кВт∙ч; 
2,05  руб/квт∙ч  – стоимость одного квт∙ч электроэнергии. 
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Потери активной и реактивной мощности в линейных 
регулировочных трансформаторах определяем по формуле: 
2 18 40 0,16 24,4т xx кзP P P            квт   (4.13) 
где    ххP , кВт – потери холостого хода (для выбранного трансформатора
18xxP  кВт) ; 
кзP , кВт – потери короткого замыкания (для выбранного 
трансформатора 40кзP  кВт); 
0,4   – коэффициент загрузки трансформатора 
Среднегодовые потери мощности: 
24,4 8760 213744т гP P T       кВт∙ч    (4.14) 
Тогда стоимость годовых потерь электроэнергии: 
213744 2,05 438,175эС P        тыс. руб. 
Результаты расчётов эксплуатационных затрат сводим в табл. 4.9 
Таблица 4.9 – Расчет эксплуатационных затрат 
показатели аС  ро
С
 э
С  С 
расходы на 
обслуживание и 
текущий ремонт, 
тыс. руб. 
992,672 620,42 438,175 2071,267 
 
4.7  Расчет себестоимости электрической энергии 
Себестоимость отпущенной с шин подстанции электроэнергии в 
соответствии с [10] составляет: 
отп
C
С
Э


,      (4.15) 
где    C  – сумма годовых эксплуатационных затрат; 
отпЭ  – количество отпущенной с шин ПС электроэнергии. 
Согласно стандарта ОАО МРСК технические потери в электрических 
сетях составляют 7% от потребленной электроэнергии. То есть после 
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реконструкции подстанции и с учетом АИИС КУЭ учитываться будут 
только технические потери исключая возможность недоучета (хищения) 
электроэнергии. Тогда количество отпущенной с шин подстанции 
электроэнергии составит: 
100 100 213744
30053486
7 7
P
Э
 
   кВт∙ч 
Себестоимость отпущенной с шин подстанции электроэнергии 
(себестоимость трансформации) составит: 
2071267
0,07
30053486
С   руб/квт∙ч 
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